
Gesamtübersicht kommunale Liegenschaften 2020

Name Gebäude
Heizung Strom Wasser Heizung Strom Wasser Heizung Strom Wasser Gesamt

m² kWh kWh m³ kWh/m² kWh/m² m³/m² € € € €

27.455 2.371.294 359.279 6.823 86 13 0,25    121.401 €       94.396 €       31.592 €         247.389 € 
Schulzentrum Endingen 1962‐81 8.630 Gas 2004/2008 891.870 119.123 1.373 103 14 0,16 32.886 €      30.409 €     9.360 €        72.656 €        
Kiga Regenbogen Endingen 1973‐2020 1.568 Gas/Strom/S

trom (WP)

2017 117.462 25.147 433 75 16 0,28 11.790 €      6.471 €        2.049 €        20.309 €        

Kornhalle Endingen 1617 751 Strom 72.305 12.345 54 96 16 0,07 12.230 €      3.539 €        692 €           16.461 €        
Bürgerhaus Endingen 1993 2.266 Gas 1993 141.536 24.522 331 62 11 0,15 5.062 €        8.720 €        1.395 €        15.176 €        
Stadthalle Endingen 1979 2.299 Gas 2005 236.982 5.868 412 103 3 0,18 9.313 €        1.507 €        1.544 €        12.365 €        
Ortschaftsamt Endingen‐Königschaffhausen 1914/2000 975 Öl 1992 79.038 13.956 193 81 14 0,20 4.326 €        3.864 €        817 €           9.007 €           
Weinberghalle Endingen‐Kiechlinsbergen 1987 1.365 Öl 1987 62.140 11.584 241 46 10 0,18 3.509 €        3.283 €        2.096 €        8.888 €           

Grundschule Endingen‐Kiechlinsbergen 1962 959 Öl 2010 91.615 5.836 77 96 6 0,08 5.169 €        1.717 €        827 €           7.712 €           
Kindergarten/Gemeindezentrum Endingen‐Amoltern 1960‐2021 632 Pellets 2018 30.547 13.380 151 48 21 0,24 2.181 €        3.744 €        1.663 €        7.588 €           
Leichenhalle/Friedhof Endingen 1977 365 Strom 14.546 12.204 743 40 33 2,04 2.467 €        3.138 €        1.301 €        6.907 €           
Kiga Bienenkorb Endingen‐Königschaffhausen 1988 390 Öl 1988 49.267 10.857 87 126 28 0,22 2.893 €        3.060 €        290 €           6.243 €           
Bauhof Endingen 1900/2017 726 Gas 1999 59.558 21.732 1.159 82 30 1,60 2.312 €        614 €           2.929 €        5.854 €           
KiGa St. Josef Endingen‐Kiechlinsbergen 631 Öl 2008 53.531 6.022 141 85 10 0,22 3.108 €        1.952 €        778 €           5.839 €           
Kämmerei Endingen 1775 378 Gas 2005 40.281 14.078 75 107 37 0,20 1.478 €        3.952 €        368 €           5.798 €           
Ortschaftsamt Endingen‐Kiechlinsbergen 1897 305 Öl 2004 63.667 4.228 266 209 14 0,87 3.483 €        1.470 €        819 €           5.772 €           
Feuerwehr Endingen 1974 784 Gas 2017 49.822 10.829 49 64 14 0,06 2.076 €        3.028 €        648 €           5.753 €           
Ortschaftsamt Endingen‐Amoltern 1903 360 Öl 2009 46.690 3.789 67 130 11 0,19 2.457 €        1.208 €        459 €           4.124 €           
Feuerwehr Endingen‐Königschaffhausen 221 Strom 14.796 0 3 67 0 0,01 3.700 €        ‐  €            140 €           3.840 €           
Altes Rathaus Endingen 511 Strom 12.345 5.018 0 24 10 0,00 2.088 €        1.458 €        149 €           3.695 €           
Grundschule Endingen‐Königschaffhausen 1747 252 Öl ‐ 20.428 1.665 691 81 7 2,74 1.118 €        628 €           1.767 €        3.513 €           
Zwergenstüble Endingen 2006/2010 464 Gas 31.933 4.688 136 69 10 0,29 1.395 €        1.383 €        457 €           3.234 €           
Albert‐Schweizer‐Schule Endingen 955 Öl 2000 139.815 8.285 ‐ 146 9 ‐ 2.170 €        705 €           ‐  €            2.875 €           
Üsenberger Hof Endingen 110 Strom 7.743 4.333 19 70 39 0,17 1.296 €        1.294 €        213 €           2.803 €           
Feuerwehr/ Weihersaal Endingen‐Kiechlinsbergen 350 Öl 1998 20.803 3.317 77 59 9 0,22 1.116 €        1.054 €        503 €           2.673 €           
Jugendhaus Endingen 2010 294 Strom (WP) 2010 4.183 5.059 30 14 17 0,10 853 €           1.469 €        113 €           2.436 €           
Altes ZET Endingen 1971 218 Öl 1971 4.952 4.047 16 23 19 0,07 317 €           1.193 €        69 €             1.579 €           
Tafelladen Endingen 180 Öl ‐ 5.224 ‐ ‐ 29 ‐ ‐  €            1.514 €        ‐  €            1.514 €           
Zunftstube/Haus neben Torle Endingen 19. Jh. 136 Gas 13.440 2.143 ‐ 99 16 ‐ 607 €           695 €           ‐  €            1.302 €           
Vereinshaus/Heimatmuseum Endingen‐Kiechlinsbergen 19. Jh. 140 Strom 1990 11.490 1.199 3 82 9 0,02 ‐  €            598 €           128 €           726 €              
Torle Endingen 19. Jh. 40 Gas ‐ 943 ‐ ‐ 24 ‐ ‐  €            352 €           ‐  €            352 €              
Käsereimuseum Endingen 19. Jh. 180 Gas ‐ 297 ‐ ‐ 2 ‐ ‐  €            190 €           19 €             209 €              
Milchhisli Endingen‐Amoltern 20 Strom 0 368 ‐ 0 18 ‐ ‐  €            187 €           ‐  €            187 €              

"‐" = keine Daten vorhanden
*NGF=Nettogrundfläche

KennzahlVerbrauch

Energie‐ und Wasserverbräuche 2020 mit Kosten und Kennwerten
KostenOrtsteil Baujahr 

Gebäude

Fläche NGF* Baujahr 
Heizung

Heiz‐energie‐
träger



Gesamtübersicht Sozialwohnungen 2020

Straße Gebäude/ Wohnung

Heizung Strom Wasser Heizung Strom Strom Wasser Heizung Strom Wasser Gesamt

m² kWh kWh m³ kWh/m² kWh/m² kWh/Pers. m³/m² € € € €

2.294 387.477 143.468 0 169 63 0 0,00      36.892 €       42.580 €         3.857 €           83.329 € 
Adelshof 2 Endingen 3 Strom 23.345 8.917 2.972 9.338 €        2.524 €        ‐  €            11.862 €        
Kenzinger Str. 5 Endingen 12 Gas 2006 81.779 18.701 1.558 3.873 €        5.811 €        2.146 €        11.830 €        
Ritterstr. 4 Endingen 7 205 Strom 13.631 17.465 66 85 2.495 3.148 €        4.147 €        ‐  €            7.295 €           
Stollbruckstr. 27 Endingen 6 112 Strom 24.448 218 0 6.846 €        ‐  €            ‐  €            6.846 €           
Stollbruckstr. 31 Endingen 8 Gas 53.762 4.523 565 2.570 €        1.323 €        1.397 €        5.290 €           
Weiherstr. 2 Endingen‐Kiechlinsbergen 6 171 Öl 44.994 5.276 879 2.639 €        1.699 €        ‐  €            4.338 €           
Neuer Weg 11 Endingen‐Königschaffhausen 8 15.047 1.881 ‐  €            4.293 €        ‐  €            4.293 €           
Wittentalstr. 15 Endingen 2 203 Öl 1996 24.163 6.913 119 34 3.456 1.613 €        2.381 €        ‐  €            3.993 €           
Kenzinger Str. 5a Endingen 3 Gas 39.908 5.335 1.778 1.930 €        1.545 €        313 €           3.788 €           
Peterskirchplatz 8 Endingen 5 Öl 32.416 4.629 926 2.219 €        1.352 €        ‐  €            3.571 €           
Endinger Str. 8 Endingen‐Königschaffhausen 8 11.286 1.411 ‐  €            3.194 €        ‐  €            3.194 €           
Hauptstr. 22 Endingen 5 132 Gas 9.492 72 1.898 ‐  €            2.768 €        ‐  €            2.768 €           
Auf dem Hof 18 Endingen 4 Gas 22.614 4.671 1.168 1.146 €        1.363 €        ‐  €            2.509 €           
Peterskirchplatz 5 Endingen 7 Öl 7.748 1.107 ‐  €            2.204 €        ‐  €            2.204 €           
St. Jakobsgässli 1 Endingen 10 235 5.541 24 554 ‐  €            1.933 €        ‐  €            1.933 €           
Blumenstr. 3 Endingen 4 Öl 4.100 3.742 936 213 €           1.323 €        ‐  €            1.536 €           
Heinrich‐Hans‐Jakob‐Str. 9 Endingen 5 117 Gas 22.318 191 0 1.359 €        ‐  €            ‐  €            1.359 €           
Langstr. 17 Endingen 6 198 3.581 18 597 ‐  €            1.066 €        ‐  €            1.066 €           
Wilhelmshöfe 8 Endingen 214 3.368 16 ‐  €            1.007 €        ‐  €            1.007 €           
Langstr. 19 Endingen 2 162 1.956 12 978 ‐  €            778 €           ‐  €            778 €              
Im Amtshof 13 Endingen 3 2.337 779 ‐  €            689 €           ‐  €            689 €              
Üsenbergerstr. 2 Endingen 3 108 677 6 226 ‐  €            352 €           ‐  €            352 €              
Ludwigstr. 1 Endingen 6 94 971 10 162 ‐  €            340 €           ‐  €            340 €              
Matthaldeweg 9 Endingen‐Königschaffhausen 3 68 733 244 ‐  €            223 €           ‐  €            223 €              
Königschaffhauserstr. 18a Endingen 1 59 437 7 437 ‐  €            213 €           ‐  €            213 €              
Hauptstr. 66 Endingen 5 121 24 ‐  €            51 €             ‐  €            51 €                
Hauptstr. 37 Endingen 5 216 0

Hauptstr. 52 Endingen 4 0

Energie‐ und Wasserverbräuche 2020 mit Kosten und Kennwerten
Ortsteil Personen Fläche NGF* Heiz‐energie‐

träger

Baujahr 
Heizung

Verbrauch Kennzahl Kosten



Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Altes Rathaus

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 511 13.038 2.165 25,5 4,2 4.756 1.203 9,3 3,5 0 121 0,00 0,2 3.489

2016 511 19.593 3.527 38,3 6,9 5.655 1.508 11,1 4,3 0 124 0,00 0,2 5.159

2017 511 20.432 3.646 40,0 7,1 5.043 1.334 9,9 3,8 0 119 0,00 0,2 5.099

2018 511 21.721 3.491 42,5 6,8 6.258 1.655 12,2 4,8 0 118 0,00 0,2 5.264

2019 511 20.029 3.646 39,2 7,1 6.193 1.708 12,1 4,9 0 152 0,00 0,3 5.506

2020 511 12.345 2.088 24,2 4,1 5.018 1.458 9,8 4,2 0 149 0,00 0,3 3.695

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

34,6 10,1 0,0

Kurzsteckbrief

Adresse Marktplatz 1

79346 Endingen

Gebäudenutzung Museum

Baujahr

Heizung Nachtspeicherheizung

Baujahr Heizung

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

Es gibt praktisch keinen Wasserverbrauch.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Bauhof

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 374 19.414 993 51,9 2,7 22.919 5.640 61,3 26,9 419 1.971 1,12 5,3 8.604

2016 374 19.558 1.100 52,3 2,9 17.709 4.631 47,3 22,1 198 1.255 0,53 3,4 6.986

2017 726 41.039 1.727 56,5 2,4 35.403 9.264 48,8 16,5 543 1.763 0,75 2,4 12.754

2018 726 54.577 2.297 75,2 3,2 27.677 7.531 38,1 13,4 1.057 3.173 1,46 4,4 13.001

2019 726 61.113 2.884 84,2 4,0 20.041 5.681 27,6 10,1 844 2.650 1,16 3,6 11.215

2020 726 59.558 2.312 82,0 3,2 21.732 614 29,9 1,1 1.159 2.929 1,60 4,0 5.854

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

53,6 52,5 0,8

Kurzsteckbrief

Adresse Kenzinger Straße 4

79346 Endingen

Gebäudenutzung Bauhof

Baujahr 1900/ 2017

Heizung Gaskessel

Baujahr Heizung 1999

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

Die Nutzfläche hat sich 2017 durch den Bau der Fahrzeughalle um 351 m² vergrößert. 2020: Bau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Fahrzeughalle

Die Kosten für den Strom sind 2020 deutlich gesunken, 

da ein Teil des Stromes durch die eigene PV-Anlage 

kostenlos produziert wurde.

Der sinkende Verbrauch kann auf keine 

Einsparmaßnahmen zurückgeführt werden. Vielmehr 

führt die größere Nutzfläche zu geringeren Kennwerten.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Bürgerhaus

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 2.266 120.305 4.492 53,1 2,0 45.221 10.237 20,0 4,9 400 1.658 0,18 0,7 16.386

2016 2.266 121.733 5.580 53,7 2,5 45.730 10.648 20,2 5,1 427 1.792 0,19 0,8 18.020

2017 2.266 125.345 6.569 55,3 2,9 37.833 10.604 16,7 5,0 335 1.446 0,15 0,6 18.618

2018 2.266 143.837 6.421 63,5 2,8 46.619 10.060 20,6 4,8 416 1.684 0,18 0,7 18.165

2019 2.266 136.274 5.559 60,1 2,5 41.460 10.274 18,3 4,9 484 1.927 0,21 0,9 17.759

2020 2.266 141.536 5.062 62,5 2,2 24.522 8.720 10,8 4,1 331 1.395 0,15 0,6 15.176

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

54,0 18,9 0,2

Kurzsteckbrief

Adresse St. Jakobsgässli 4

79346 Endingen

Gebäudenutzung Verwaltung

Baujahr 1993

Heizung Gaskessel

Baujahr Heizung 1993

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

Der Verbrauch des Polizeipostens ist herausgerechnet, da die Verbräuche von der Polizei bezahlt werden.

Der geringe Stromverbrauch in 2020 liegt an der Corona-

Pandemie, in der praktich keine Veranstaltungen im 

Bürgersaal stattgefunden haben.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Feuerwehr

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 784 53.080 2.599 67,7 3,3 10.663 2.646 13,6 4,3 111 772 0,14 1,0 6.017

2016 784 65.628 3.508 83,7 4,5 14.044 3.682 17,9 5,9 123 825 0,16 1,1 8.016

2017 784 62.226 2.638 79,4 3,4 11.735 2.975 15,0 4,8 110 737 0,14 0,9 6.350

2018 784 58.373 3.020 74,5 3,9 12.395 3.275 15,8 5,3 89 728 0,11 0,9 7.023

2019 784 56.540 2.170 72,1 2,8 12.323 3.343 15,7 5,4 66 727 0,08 0,9 6.240

2020 784 49.822 2.076 63,5 2,6 10.829 3.028 13,8 4,9 49 648 0,06 0,8 5.753

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

76,9 15,5 0,1

Kurzsteckbrief

Adresse Kenzinger Str. 2

79346 Endingen

Gebäudenutzung Feuerwehr

Baujahr 1974

Heizung Gas-Brennwertkessel

Baujahr Heizung 2017

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

1994: Erweiterung Gerätehaus

2017: Bau einer neuen Fahrzeughalle und einer neuen Heizung, die Heizung wird im Sommer ausgeschaltet

Die Einsparungen lassen sich durch den Einbau der 

Heizanlage 2017 erklären. Die neue Fahrzeughalle mit 

nur ca. 12° Innentemperatur im Winter führt zu einem 

Absenken des mittleren Kennwertes.

2020 haben pandemiebedingt keine Feste und 

Übungsdienste stattgefunden.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Feuerwehr

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 221 13.264 3.145 60,0 14,2 0 0 0,0 0,0 8 136 0,04 0,6 3.280

2016 221 17.842 4.832 80,7 21,9 0 0 0,0 0,0 4 123 0,02 0,6 4.955

2017 221 18.418 4.669 83,3 21,1 0 0 0,0 0,0 6 128 0,03 0,6 4.797

2018 221 17.620 4.407 79,7 19,9 0 0 0,0 0,0 4 120 0,02 0,5 4.527

2019 221 17.075 4.440 77,3 20,1 0 0 0,0 0,0 10 147 0,05 0,7 4.586

2020 221 14.796 3.700 66,9 16,7 0 0 0,0 0,0 3 140 0,01 0,6 3.840

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

74,7 0,0 0,0

Kurzsteckbrief

Adresse Rathausstr. 8

79346 Endingen-

Königschaffhausen

Gebäudenutzung Feuerwehr

Baujahr

Heizung Nachtspeicherheizung

Baujahr Heizung

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

Der Normalstromverbrauch ist im Heizstrom mit 

enthalten.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Grundschule

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 959 128.043 7.685 133,5 8,0 7.685 1.919 8,0 2,4 87 756 0,09 0,8 10.360

2016 959 81.416 5.287 84,9 5,5 3.886 1.619 4,1 2,0 98 805 0,10 0,8 7.711

2017 959 97.192 6.118 101,3 6,4 10.515 2.768 11,0 3,5 91 768 0,09 0,8 9.654

2018 959 110.005 6.274 114,7 6,5 10.529 1.904 11,0 2,4 102 787 0,11 0,8 8.965

2019 959 107.384 7.005 112,0 7,3 1.652 1.433 1,7 1,8 80 836 0,08 0,9 9.273

2020 959 91.615 5.169 95,5 5,4 5.836 1.717 6,1 2,2 77 827 0,08 0,9 7.712

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

106,6 7,7 0,1

Kurzsteckbrief

Adresse Herrenstr. 24

79346 Endingen-

Kiechlinsbergen

Gebäudenutzung Schule

Baujahr 1962

Heizung Ölkessel

Baujahr Heizung 2010

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

Zwischen den Zählerablesungen und den Abrechnungen 

des Stromversorgers gab es Abweichungen. Der 

Mehrverbrauch in den Jahren 2017/2018 müsste den 

Jahren 2016/2019 zugeschlagen werden.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Grundschule

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 252 15.791 845 62,7 3,4 2.373 663 9,4 7,5 466 1.730 1,85 6,9 3.238

2016 252 14.641 847 58,1 3,4 2.541 743 10,1 8,4 674 2.497 2,67 9,9 4.086

2017 252 18.330 1.051 72,7 4,2 2.553 723 10,1 8,2 1.331 4.675 5,28 18,6 6.450

2018 252 22.182 1.156 88,0 4,6 2.334 748 9,3 8,5 764 2.474 3,03 9,8 4.378

2019 252 21.282 1.279 84,5 5,1 1.985 671 7,9 7,6 915 3.739 3,63 14,8 5.689

2020 252 20.428 1.118 81,1 4,4 1.665 628 6,6 7,1 691 1.767 2,74 7,0 3.513

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

64,5 9,9 3,3

Kurzsteckbrief

Adresse Untere Guldenstr. 3

79346 Endingen-

Königschaffhausen

Gebäudenutzung Schule

Baujahr 1747

Heizung Nahwärme (Öl)

Baujahr Heizung

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

Das Gebäude wird über eine Nahwärmeleitung durch die Ölheizung des Ortschaftsamtes mit versorgt.

Es gibt keine eigene Messung des Wärmeverbrauchs in 

der Grundschule. Der Verbrauch wird pauschal in 

Abhängigkeit der Fläche umgerechnet.

Der spezifische Kennwert je m² ist auffällig hoch. Nach 

Auskunft des Hausmeisters kommt es häufig vor, dass in 

den Toiletten Wasser dauerhaft läuft.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Kämmerei

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 378 33.330 1.649 88,2 4,4 11.208 2.779 29,7 13,0 77 367 0,20 1,0 4.795

2016 378 28.897 1.588 76,4 4,2 10.928 2.874 28,9 13,4 79 382 0,21 1,0 4.845

2017 378 45.463 1.978 120,3 5,2 15.832 4.007 41,9 18,7 70 346 0,19 0,9 6.330

2018 378 37.611 1.516 99,5 4,0 13.870 3.716 36,7 17,4 74 374 0,20 1,0 5.606

2019 378 36.234 1.591 95,9 4,2 13.820 3.732 36,6 17,4 76 380 0,20 1,0 5.703

2020 378 40.281 1.478 106,6 3,9 14.078 3.952 37,2 18,5 75 368 0,20 1,0 5.798

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

95 33 0,2

Kurzsteckbrief

Adresse Hauptstr. 60

79346 Endingen

Gebäudenutzung Verwaltung

Baujahr 1775

Heizung Gaskessel

Baujahr Heizung 2005

Warmwasser dezentral elekrisch

Lüftung keine

2020: neue Fenster (Südseite) bzw. Ertüchtigung der bestehenden Fenster (Nordseite)

Der zunehmende Stromverbrauch kann mit einer 

steigenden Anzahl an Mitarbeitern (Mehrverbrauch PC 

und Beleuchtung) erklärt werden.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: KiGa Bienenkorb

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 357 28.820 2.047 80,7 5,7 12.862 3.183 36,0 16,5 192 660 0,54 1,8 5.891

2016 357 26.720 2.053 74,8 5,8 13.186 3.460 36,9 17,9 124 446 0,35 1,3 5.959

2017 390 36.210 2.600 92,8 6,7 15.532 3.911 39,8 17,3 102 363 0,26 0,9 6.874

2018 390 45.833 2.639 117,5 6,8 14.359 3.794 36,8 16,8 133 443 0,34 1,1 6.876

2019 390 41.790 2.904 107,2 7,4 16.190 4.359 41,5 19,3 150 518 0,38 1,3 7.782

2020 390 49.267 2.893 126,3 7,4 10.857 3.060 27,8 13,5 87 290 0,22 0,7 6.243

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

83 38 0,4

Kurzsteckbrief

Adresse Am Kirchengraben 13

79346 Endingen-

Königschaffhausen

Gebäudenutzung Kindertagesstätte

Baujahr 1970er

Heizung Ölkessel

Baujahr Heizung 1988

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

2007: 1. Anbau (Riegel)

2019: 2. Anbau (Würfel mit Flachdach)

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: KiGa Regenbogen

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 810 55.864 6.807 69,0 8,4 11.225 2.825 13,9 4,4 296 1.289 0,37 1,6 10.921

2016 810 76.229 11.570 94,1 14,3 14.598 3.868 18,0 6,0 306 1.365 0,38 1,7 16.803

2017 810 72.906 6.332 90,0 7,8 15.962 3.916 19,7 6,1 318 1.676 0,39 2,1 11.923

2018 810 106.424 9.579 131,4 11,8 21.559 5.786 26,6 9,0 439 2.144 0,54 2,6 17.510

2019 810 107.944 10.754 133,3 13,3 25.180 6.658 31,1 10,3 477 2.344 0,59 2,9 19.756

2020 1.568 117.462 11.790 74,9 7,5 25.147 6.471 16,0 4,6 433 2.049 0,28 1,3 20.309

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

84 17 0,4

Kurzsteckbrief

Adresse Ludwigstr. 38

79346 Endingen

Gebäudenutzung Kindertagesstätte

Baujahr 1973/1995/2017/2020

Heizung s. Kommentar

Baujahr Heizung s. Kommentar

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

Der Kindergarten besteht aus unterschiedlichen Gebäudeteilen:

Altbau (Bj. 1973, Fläche: 429 m², Heizung: Nachtspeicher)

Container (Bj. 1995/2017, Fläche: 381 m²; Heizung: Gaskessel von 2017)

Neubau (Bj. 2020, Fläche: 758 m², Heizung: Wärmepumpe)

2021: PV-Anlage auf dem Neubau mit 50 kW

In den Jahren 2015-2019 ist der Kindergarten stetig 

gewachsen, aus 4 Gruppen wurden 7 Gruppen, aus 100 

Kindern wurden 165 Kinder, daher steigener Strom-

/Heizenergie- und Wasserverbrauch, 2020 ist die 

Kennzahl deutlich gesunken, da der Neubau zwar 

teilweise beheizt wird, aber noch keine vollständige 

Nutzung stattfindet

Der geringere Verbrauch 2020 ist vermutlich auf 

geringere Nutzungszeiten durch die Pandemie 

zurückzuführen.

Der geringere Verbrauch 2020 ist vermutlich auf 

geringere Nutzungszeiten durch die Pandemie 

zurückzuführen.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Kindergarten/Gemeindezentrum

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 470 68.685 4.192 146,1 8,9 5.037 1.272 10,7 4,2 104 631 0,22 1,3 6.096

2016 470 50.601 2.997 107,7 6,4 5.732 1.527 12,2 5,0 101 634 0,21 1,3 5.158

2017 470 51.288 3.034 109,1 6,5 5.481 1.449 11,7 4,7 145 768 0,31 1,6 5.251

2018 632 78.384 4.133 124,0 6,5 4.717 1.250 7,5 2,7 240 1.064 0,38 1,7 6.447

2019 632 56.231 3.516 89,0 5,6 21.409 5.722 33,9 12,2 148 827 0,23 1,3 10.065

2020 632 30.547 2.181 48,3 3,5 13.380 3.744 21,2 8,0 151 1.663 0,24 2,6 7.588

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

121 12 0,2

Kurzsteckbrief

Adresse Dorfstr. 2

79346 Endingen-

Amoltern

Gebäudenutzung Kindertagesstätte/Verans

taltungen

Baujahr 1960/2018/2021

Heizung Holzpelletkessel

Baujahr Heizung 2018

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung Zu-/Abluftanlage mit WRG

Grundsätzlich steigt die Anzahl der betreuten Kinder mit den Jahren. 2018: Anbau mit 162 m², Einbau Holzpelletkessel

2019: Teilsanierung des Altbaus

2021: weiterer Anbau mit 220 m²

Der niedrige Verbrauch 2020 ist zum Teil auf die geringe 

Nutzung aufgrund der Pandemie zurückzuführen. Des 

Weiteren liegt eine große Unsicherheit bei der 

Bestimmung des Energieverbrauchs, da es keine 

Messung der tatsächlich verbrauchten Pellets gibt.

Der Stromverbrauch ist durch die neue Lüftungsanlage 

und die elektrische Ausstattung in der neuen Küche seit 

2019 stark angestiegen.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Kornhalle

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 751 54.877 9.020 73,1 12,0 12.764 3.201 17,0 5,5 63 320 0,08 0,4 12.541

2016 751 76.331 13.607 101,6 18,1 15.845 3.984 21,1 6,8 67 340 0,09 0,5 17.931

2017 751 50.298 8.531 67,0 11,4 15.044 4.056 20,0 6,9 61 314 0,08 0,4 12.902

2018 751 54.248 10.119 72,2 13,5 13.145 3.418 17,5 5,8 72 344 0,10 0,5 13.882

2019 751 57.414 10.470 76,4 13,9 13.996 3.836 18,6 6,5 73 370 0,10 0,5 14.676

2020 751 72.305 12.230 96,3 16,3 12.345 3.539 16,4 6,0 54 692 0,07 0,9 16.461

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

81 19 0,1

Kurzsteckbrief

Adresse Marktplatz 6

79346 Endingen

Gebäudenutzung Verwaltung

Baujahr 1617

Heizung Nachtspeicherheizung

Baujahr Heizung ca. 2006

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Leichenhalle/Friedhof

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 365 18.183 2.923 49,8 8,0 7.385 1.771 20,2 8,8 896 1.720 2,45 4,7 6.414

2016 365 20.193 3.566 55,3 9,8 7.516 1.913 20,6 9,5 664 1.338 1,82 3,7 6.817

2017 365 15.055 2.689 41,2 7,4 12.187 3.166 33,4 15,8 673 1.355 1,84 3,7 7.210

2018 365 14.170 2.280 38,8 6,2 11.400 3.190 31,2 15,9 916 1.817 2,51 5,0 7.287

2019 365 14.135 2.574 38,7 7,1 11.794 3.322 32,3 16,5 606 1.076 1,66 2,9 6.972

2020 365 14.546 2.467 39,9 6,8 12.204 3.138 33,4 15,6 743 1.301 2,04 3,6 6.907

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

49 25 2,0

Kurzsteckbrief

Adresse Kenzinger Straße 3

79346 Endingen

Gebäudenutzung Friedhofsanlagen

Baujahr 1977

Heizung Nachtspeicherheizung

Baujahr Heizung

Warmwasser

Lüftung keine

Der Kennwert ist auffällig hoch. Grund hierfür sind drei 

alte Kühltruhen, in denen die Verstorbenen teilweise 

mehrere Tage aufgewahrt werden.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Ortschaftsamt

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 305 59.844 2.980 196,2 9,8 7.834 2.081 25,7 14,8 86 499 0,28 1,6 5.559

2016 305 55.484 2.988 181,9 9,8 6.885 1.952 22,6 13,8 121 628 0,40 2,1 5.568

2017 305 67.501 3.635 221,3 11,9 5.230 1.452 17,1 10,3 109 577 0,36 1,9 5.664

2018 305 50.833 2.559 166,7 8,4 5.067 1.614 16,6 11,4 89 528 0,29 1,7 4.701

2019 305 56.065 3.429 183,8 11,2 4.581 1.496 15,0 10,6 95 577 0,31 1,9 5.502

2020 305 63.667 3.483 208,7 11,4 4.228 1.470 13,9 10,4 266 819 0,87 2,7 5.772

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

200 22 0,3

Kurzsteckbrief

Adresse Herrenstr. 19

79346 Endingen-

Kiechlinsbergen

Gebäudenutzung Verwaltung

Baujahr 1897

Heizung Ölkessel

Baujahr Heizung 2004

Warmwasser zentral

Lüftung keine

Im Ortschaftsamt sind zwei Sozialwohnungen untergebracht. 2021: Vollsanierung (neuer Holzpelletkessel, Wärmedämmung Wand, Dach, neue Fenster)

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Ortschaftsamt

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 975 61.097 3.268 62,7 3,4 13.873 3.514 14,2 4,3 141 641 0,14 0,7 7.423

2016 975 56.645 3.277 58,1 3,4 16.244 4.336 16,7 5,3 169 753 0,17 0,8 8.366

2017 975 70.920 4.067 72,7 4,2 13.554 3.509 13,9 4,3 88 466 0,09 0,5 8.042

2018 975 85.824 4.473 88,0 4,6 14.968 4.169 15,4 5,1 185 774 0,19 0,8 9.416

2019 975 82.343 4.949 84,5 5,1 16.179 4.406 16,6 5,4 215 900 0,22 0,9 10.255

2020 975 79.038 4.326 81,1 4,4 13.956 3.864 14,3 4,8 193 817 0,20 0,8 9.007

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

64 15 0,1

Kurzsteckbrief

Adresse Untere Guldenstr. 1

79346 Endingen-

Königschaffhausen

Gebäudenutzung Verwaltung

Baujahr 1914

Heizung Ölkessel

Baujahr Heizung 1992

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

Im Ortschaftsamt sind zwei Sozialwohnungen untergebracht. 2000: Umbau/ Erweiterung Burgundersaal

2021: Einbau eines Holzpelletkessels und Anschluss der Kirchengemeinde

Die Heizung versorgt auch die benachbarte 

Grundschule. Der Verbrauch wurde pauschal nach 

Fläche auf beide Gebäude verteilt.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Ortschaftsamt

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 360 37.065 2.337 103,0 6,5 5.035 1.313 14,0 6,7 92 507 0,26 1,4 4.157

2016 360 36.549 1.981 101,5 5,5 5.165 1.149 14,3 5,9 166 774 0,46 2,2 3.904

2017 360 36.681 2.044 101,9 5,7 5.249 1.438 14,6 7,3 181 807 0,50 2,2 4.290

2018 360 36.113 2.016 100,3 5,6 5.259 1.477 14,6 7,5 96 513 0,27 1,4 4.006

2019 360 30.148 1.969 83,7 5,5 4.143 1.241 11,5 6,3 59 436 0,16 1,2 3.645

2020 360 46.690 2.457 129,7 6,8 3.789 1.208 10,5 6,2 67 459 0,19 1,3 4.124

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

102 14 0,4

Kurzsteckbrief

Adresse Dorfstr. 5

79346 Endingen-

Amoltern

Gebäudenutzung Verwaltung/Kita

Baujahr 1903

Heizung Öl-Brennwertkessel

Baujahr Heizung 2009

Warmwasser dezentral elektrisch

Lüftung keine

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Schulzentrum

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 8.267 683.045 31.957 82,6 3,9 169.939 33.094 20,6 4,1 2.244 12.119 0,27 1,5 77.170

2016 8.267 672.307 34.506 81,3 4,2 173.254 36.774 21,0 4,5 1.462 9.711 0,18 1,2 80.992

2017 8.267 1.005.452 40.764 121,6 4,9 143.379 30.234 17,3 3,7 1.235 8.710 0,15 1,1 79.707

2018 8.267 749.591 32.631 90,7 3,9 205.023 45.539 24,8 5,6 1.410 9.109 0,17 1,1 87.278

2019 8.267 840.343 34.100 101,7 4,1 138.566 32.871 16,8 4,1 1.373 10.160 0,17 1,2 77.131

2020 8.267 891.870 32.886 107,9 4,0 119.123 30.409 14,4 3,8 1.373 9.360 0,17 1,1 72.656

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

95 20 0,2

Kurzsteckbrief

Adresse Bahlinger Weg 12

79346 Endingen

Gebäudenutzung Schule

Baujahr 1962-1981

Heizung 2 Gas-Brennwertkessel 

(500 kW)

Baujahr Heizung 2004-2008

Warmwasser Elektroboiler

Lüftung Turnhalle

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser

Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom

Das Schulzentrum besteht aus den folgenden Gebäuden:

Grundschule, Turnhalle, Realschule I, Realschule II, Werkrealschule, Kochschule.

2021: Neubau Grundschule + neue Heizzentrale mit Gas-BHKWs

2022: Sanierung Werkrealschule

Der Gasverbrauch wird für das gesamte Schulzentrum 

erfasst. Die Ursachen für den Mehrverbrauch 2017 

konnten nicht geklärt werden. Im Coronajahr 2020 

musste das Schulzentrum durchgehend beheizt werden 

trotz der geringeren Nutzung durch Schulleitung/ 

Lehrer/ Reinigungskräfte/ Hausmeister.

Der Stromverbrauch für die Stadthalle wurde bis 2019 

mit einem Anteil von 5% herausgerechnet. Seit 2020 

gibt es eine separate Erfassung. Seit Juni 2019 werden 

die Stromverbräuche durch eine Lastgangmessung mit 

15-Min-Werten je Gebäude automatisch erfasst.

Der Stromverbrauch in 2020 ist gesunken aufgrund der 

geringeren Nutzung (Lockdown).

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Stadthalle

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 2.299 254.351 9.477 110,6 4,1 9.441 1.839 4,1 0,9 397 1.866 0,17 0,8 13.182

2016 2.299 239.228 10.406 104,1 4,5 9.625 2.043 4,2 1,0 421 1.997 0,18 0,9 14.446

2017 2.299 216.470 13.216 94,2 5,7 7.965 1.680 3,5 0,8 404 1.912 0,18 0,8 16.807

2018 2.299 256.106 10.684 111,4 4,6 11.390 2.530 5,0 1,2 514 2.235 0,22 1,0 15.449

2019 2.299 257.379 11.275 112,0 4,9 7.698 1.826 3,3 0,9 519 2.197 0,23 1,0 15.298

2020 2.299 236.982 9.313 103,1 4,1 5.868 1.507 2,6 0,7 412 1.544 0,18 0,7 12.365

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

103 4 0,2

Kurzsteckbrief

Adresse Bahlinger Weg 10

79346 Endingen

Gebäudenutzung Versammlung

Baujahr 1979

Heizung Gas-Brennwertkessel

Baujahr Heizung 2005

Warmwasser zentral

Lüftung Zu-/Abluftanlage mit 

Wärmeregister

2018: Neue Innenbeleuchtung

Die Heizung ist wegen der Warmwasserbereitung 

ganzjährig  auch während des Lockdowns in Betrieb. 

Daher ist der Minderverbrauch geringer als z.B. beim 

Strom. Es fanden weiterhin Schul-/Vereinssport in 6 

Monaten statt sowie einige größere Veranstaltungen.

Tatsächlich gemessene Verbräuche liegen erst seit 2020 

vor. Bis 2019 wurde der Verbrauch nicht separat erfasst 

und mit dem Anteil von 2020 pauschal abgeschätzt. 

Insgesamt liegt der Kennwert sehr niedrig. Vermutlich 

ist der reale Wert in den Vorjahren höher, da 2020 

aufgrund der Pandemie eine deutlich geringere Nutzung 

stattgefunden hat.

Der Wasserverbrauch steigt tendenziell an. Ursache sind 

die regelmäßig notwendigen Spülungen zur 

Aufrechterhaltung der Wasserhygiene (Legionellen).

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Kosten 2020

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser
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Auswertung der Energie- und Wasserverbräuche: Weinberghalle

Bild Jahr NGF
1) Summe

- Heizenergie 

kWh/a

Kosten

€/a

Heizenergiek

ennwert 

kWh/m²

spezifische 

Kosten €/m²

Strom kWh/a Kosten

€/a

Stromkennw

ert 

kWh/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Wasser m³/a Kosten

€/a

Wasserkenn

wert 

m³/(m²a)

spezifische 

Kosten 

€/(m²a)

Kosten

€/a

2015 1.365 102.704 6.889 75,2 5,0 17.591 4.325 14,6 3,6 388 2.165 0,28 1,6 13.379

2016 1.365 91.116 5.167 66,8 3,8 18.993 4.951 15,8 4,1 363 2.120 0,27 1,6 12.239

2017 1.365 111.127 5.883 81,4 4,3 17.145 4.325 14,3 3,6 371 1.951 0,27 1,4 12.158

2018 1.365 133.284 6.538 97,6 4,8 16.542 4.373 13,8 3,6 340 2.123 0,25 1,6 13.033

2019 1.365 101.128 6.796 74,1 5,0 14.802 4.008 12,3 3,3 334 2.195 0,24 1,6 12.999

2020 1.365 62.140 3.509 45,5 2,6 11.584 3.283 9,6 2,7 241 2.096 0,18 1,5 8.888

Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017 Baseline 2015-2017

74 15 0,3

Kurzsteckbrief

Adresse Kiechlinsberger Str. 50

79346 Endingen-

Kiechlinsbergen

Gebäudenutzung Sporthalle

Baujahr 1987

Heizung Ölkessel

Baujahr Heizung 1987

Warmwasser zentral

Lüftung Zu-/Abluftanlage mit 

Wärmeregister Halle

Aufteilung Kosten 2020

2014: neue Steuerung Lüftungsanlage

2016: neue LED-Beleuchung Halle

2017: Einbau hocheffiziente Heizungspumpe

Die Weinberghalle wurde 2020 wegen der Pandemie 

nur sehr eingeschränkt genutzt. Der 

Heizenergieverbrauch des Sportheims ist enthalten.

Der dargestellte Verbrauch umfasst nur die große Halle 

mit Nebenräumen (nicht das Sportheim). Der Kennwert 

bezieht sich auf eine reduzierte Fläche von 1.201 m².

Die durchgeführten Strom-Einsparmaßnahmen (s.u.) 

resultieren in einem Sinken des Verbrauchs.

Die Wasserkosten des SC Kiechlinsbergen sind in diesen 

Zahlen nicht herausgerechnet, da keine 

verbrauchsabhänige Abrechnung erfolgt.

Kommentare allgemein Durchgeführte/ Geplante Maßnahmen

Aufteilung Energieverbrauch 2020 Kommentare Heizenergie Kommentare Strom Kommentare Wasser

Heizenergie (witterungsbereinigt) Strom Wasser

Heizenergiekennwert Stromkennwert Wasserkennwert
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